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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&.4334/20

Vzorek ke zkouSeni predklada: Obec Strezimif
Stfezimif ¢.p. 110
25787 Stfezimif

Kontaktni tdaje: Pan Bc. Milos Jelinek, 739 077 908, obec@strezimir.cz
Evidencni Cislo zhotovitele: 245/09

Cislo vzorku: 6486/2020

Vzorek odebral: LetaCek Jakub

Metoda odbéru vzorku: akreditovany dle SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)
Typ vzorku: prosty (bodovy) vzorek

Plan vzorkovani ze dne: 30.3.2020

Datum pfijmu vzorku: 15.4.2020

Datum provedeni zkousek: 15.4.2020 -20.4.2020

Matrice vzorku: voda pitna

Misto odbéru vzorku: Stfezimir - Gpravna vody

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzorkd uvedenych
na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratofe
se protokol o zkouSce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Nejistota méfeni je rozSifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Za spravnost odpovida:

Ing. Markéta Dvorackova, vedouci zkuSebni laborator

V Chrudimi dne: 13.5.2020
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Vysledky zkouSek
Cislo vzorku 6486
Oznaceni vzorku UV - voda po tpravé (SVV)
Popis vzorkovaci kohout
Matrice vzorku voda pitna
Zacatek odbéru vzorku - datum, ¢as: 15.4.2020 8:30
Mikrobiologicky a biologicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek ZkuS. metoda Limit. Typ
hodnota | limitu
Intestinalni enterokoky KTJ/100 ml 0 SOP - 308 A 0 NMH
E. coli met. membran. filtrd KTJ/100 ml 0 SOP-3118B 0 NMH
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 4 SOP - 306 200 DH
Koliformni baktérie met. membran. | KTJ/100 ml 0 SOP -3118B 0 MH
filtrd
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 2 SOP - 306 40 DH
Chemicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek ZkusS. metoda | NM Limit. | Typ | Vyh.
hodnota | limitu
pH Neuréena 7.6 SOP-10A 02 [65-95| MH |ano
Dusitany (NO2) mg/| <0,1 SOP -24 0,5 NMH | ano
Barva vody mg/l Pt 11 SOP - 55 10 % 20 MH | ano
Zakal vody zF (n) 1,7 SOP-09 A 10 % 5 MH | ano
Pach prijatelny | SOP - 05 ano
Chut pfijatelnd | SOP - 05 ano
Celkovy org. vazany uhlik (TOC mg/| <0,5 SOP -79 5,00 MH | ano
Teplota °C 7,6 SOP -01 0,1
Zelezo celk. (Fe) mg!! 0,12 SOP - 101 10% 0,2 MH |ano
Konec vysledkové ¢éasti protokolu o zkouSce
Pouzité metody zkouseni
Misto
Metoda AIN Identifikace metody provedeni
zkousky
SOP - 55 A | CSN EN ISO 7887 - metoda C 2
SOP-3118B A | CSN EN ISO 9308-1:2015 2
SOP - 101 A | CSN EN ISO 11885, manual pfistroje ICPE - 9000 2
SOP - 308 A A | CSN EN ISO 7899-2 2
SOP-09 A A | Metodika firmy HACH 2
SOP -24 A | CSNEN 26777 2
SOP - 05 A | CSN EN 1622, TNV 75 7340 2
SOP-10A A | CSNISO 10523 + zména Z1 2
SOP - 306 A | CSNENISO 6222 2
SOP -01 A | CSN 757342 1
SOP - 79 A | CSN EN 1484 2
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Vysvétlivky:

A/N  Akreditovana/neakreditovana zkouSka
NM  Nejistota méreni

KTJ Kolonie tvofici jednotku

NMH NejvysSi mezni hodnota

MH  Mezni hodnota

DH  Doporucena hodnota

Hodnoceni je provedeno dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a

teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna
Misto provedeni zkousky:

1. Terénni méreni
2. Laboratof Chrudim

Konec protokolu o zkouSce



