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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢ 8711/20
(o méreni a hodnoceni objemové aktivity radonu ?22Rn )
Objednatel méfeni: Obec Strezimif
Strezimif ¢.p. 110
25787 Stiezimif
Kontaktni udaje: Bc. Milos Jelinek, 739 077 908, obec@strezimir.cz, obecstrezimir@seznam.cz
Evidencni Cislo zhotovitele: 245/09
Dodavatel pitné vody: Obec Strezimif
Stiezimif ¢.p. 110
25787 Stiezimif
ICO: 00232777
Identifikacni Udaje vodovodu:Vodovod obce Stiezimif
Zplsob zasobovani: hromadné
Cislo vzorku: 13982/2020
Vzorek odebral: Kopecky Lukas
Datum odbéru : 10.8.2020 Cas odbéru: 10:00
Zplsob odbéru: akreditovany dle SOP-V-01(CSN 1SO 5667-5)
Datum prijmu vzorku: 11.8.2020
Druh vody: voda pitna z podzemniho zdroje
Uprava vody: bez tpravy
Uprava vzorku: nebyla provedena
Méfeni: Metodika dle Doporu¢eni SUJB
Datum méfeni: 11.8.2020 Cas: 12:00 Mé&fil: Kudrnacova Marie, Ing.
Misto odbéru vzorku: Oznaceni vzorku: Popis vzorku:
Stfezimif, RD ¢&.p. 34 Strezimif ¢.p. 34 vodovodni baterie v kuchyni
Pouzité metody zkouseni
Zkougka A/N Identifikace metody
SOP , Norma Princip méfeni
Objemova aktivita 222Rn A SOP -50 |CSN 757624, zména Z1 | scintilaéni spektrometrie
zafeni gama
Vysledek rozboru
Ukazatel Jednotka| Hodnota Nejistota méreni Nejmensi vyznamna
(Bg/l) aktivita (Bq/l)
Objemova aktivita 222Rn Bqg/l 64 7 13
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Porovnani naméfené hodnoty s nejvyssi pfipustnou hodnotou a referenéni Grovni objemové aktivity
222Rn v pitné vodé pro vefejnou potiebu a dodavani balené vody na trh dle vyhlasky ¢. 422/2016 Sb:

Objemova aktivita radonu nepfevysuje referenéni trover 100 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska €. 422/2016 Sb.

Metodika:  Stanoveni objemové aktivity radonu ve vzorku bylo provedeno metodou scintilaéni spektrometrie
zafreni gama s pouzitim laboratorniho méficiho pfistroje JKA 300, vyr. Cislo 0058, vyrobce
EMPOS s.r.o., detekéni jednotka NKG 312.

Osvédéeni: 1. Povoleni k méfeni a hodnoceni objemové aktivity radonu ve vodé vydal SUJB Praha
dne 25.10.2010 pod €.j. SUJB/RCHK/2158/2010, evidenéni Cislo u SUJB 210056, platnost
do 31.12.2026

2. Ovéieni analytického pfistroje proved| Cesky metrologicky institut, inspektorat pro ionizaéni
zareni Praha, uredni znacka ¢. 3001216, platnost do 31.12.2020.

Misto provedeni méfeni: Laborator Chrudim, Pistovy 820, 537 01 Chrudim

BIOANALYTIKA CZ s.r.0., ICO 25916629, Tel. 469 681 495
email: bioanalytika@bioanalytika.cz, www.bioanalytika.cz,

Vysvétlivky: A/N akreditovana/neakreditovana zkouska
20Z zvlastni odborna zplsobilost k méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidl
ve vodach

Laboratof prohlasuje, ze vysledky zkousek uvedené na v8ech listech protokolu se tykaji pouze uvedeného
vzorku a protokol o zkousce nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkusebni
laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.

Nejistota méfeni je roz§ifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v % nasobeny koeficientem k = 2. \

Za obsah zodpovida drzitel ZOZ: Ing. Petr Dobias, Ph.D.
Statutarni zastupce: Ing. Eva Novotnd, jednatelka spoleénosti
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