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List 1/ 2
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 8936/19
Vzorek ke zkouseni predklada : Obec Strezimif
Stiezimir ¢.p. 110
25787 Strezimir
Zakazka :
Cislo vzorku : 13697 Datum odbéru : 25.7.2019 11:15
Vzorek odebral :  Simek Vaclav
Vzorky prijaty dne : 26.7.2019
Datum provedeni zkous$ek : 26.7. - 1.8.2019
Material : voda pitna
Zpusob odbéru : akreditovany dle SOP-V-01(CSN 1SO 5667-5)
Misto odbéru Oznaceni vzorku Popis vzorku
Bonkovice, RD &.p. 4 RD ¢&.p. 4 vodovodni baterie v kuchyni
Pouzité metody zkouseni
Zkouska A/N Identifikace metody FRA
Barva vody spektrofotometricky | A SOP - 55 CSN EN ISO 7887 - metoda C
E. coli a koliformni baktérie - A CSN EN ISO CSN EN ISO 9308-1:2015
desinfikovana voda 9308-1:2015
ICP/OES - voda A SOP - 101 CSN EN ISO 11885, manual pristroje
ICPE - 9000
Konduktivita - méfeni v A SOP-12A CSN EN 27888
laboratori
Méreni zékalu - v laboratofi A SOP-09 A Metodika firmy HACH
NH3, NH4, N-NH4 A SOP - 23 CSN ISO 7150-1, zména Z1
spektrofotometrie Pitter, P.: Hydrochemle 4. vydani,
VSCHT Praha 2009
NO2, N-NO2 A SOP - 24 CSN EN 26777
spektrofotometricky
NO3 spektrofotometricky v UV | A SOP - 26 Horékova, M., Lischke, P., Grunwald, A.:
oblasti Chemickeé a fyzikalni metody analyzy
vod, Praha 1986
Pach a chut A SOP - 05 CSN EN 1622, TNV 75 7340
pH potenciometricky - méfeni A SOP-10B CSN ISO 10523 + zména Z1
na misté odbéru
Poéty kolonii 22°C, 36°C A CSN EN ISO 6222 | €SN EN ISO 6222
Teplota A [ SOP-01 CSN 75 7342
TOC/DOC ve vodéach A SOP - 79 CSN EN 1484
Volny, celkovy a vazany chlér A SOP-03 A Aplikaéni listy firmy HACH
Vysledek rozboru
Mikrobiologické ukazatele
Ukazatel Jednotka Hodnota | Zku$eb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim. Vyhoy
E. coli met. membran. KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 NMH -
filtrd 9308-1:2015
Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 190 CSN EN ISO - max. 200 DH s
6222
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Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhoy|
Koliformni baktérie met. KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 MH -
membran. filtrt 9308-1:2015
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 28 CSNENISO |- max. 40 DH B

6222

Chemické ukazatele
Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.[ Vyhov|
pH Neuréena 7,4 SOP-10B 0,2 6,5-95 MH ano
Konduktivita mS/m 18 SOP-12A 10 % | max. 125 MH ano
Chlor volny mg/l <0,02 SOP-03A - -
Amonné ionty (NH4) mg/I 0,176 SOP - 23 10% | max.0,5 MH | ano
spektrofotometricky
Dusitany (NO2) mg/| <0,1 SOP - 24 - max. 0,5 NMH | ano
Dusiénany (NO3) mg/| <5 SOP - 26 - max. 50 NMH | ano
Barva vody mg/l Pt <5 SOP - 55 - max. 20 MH ano
Zakal vody zF (n) 0,62 SOP-09 A 10% | max.5 MH ano
Pach pfijatelny | SOP - 05 - - ano
Chut pfijatelna | SOP - 05 - - ano
Celkovy org. vazany uhlik mg/| 1,69 SOP -79 10 % | max. 5,00 MH | ano
(TOC)
Teplota °C 121 SOP - 01 0,1 -
Zelezo celk. (Fe) mg/l 0,025 | SOP - 101 10% | max. 0,2 MH | ano
Mangan (Mn) mg/! <0,0005 | SOP - 101 - max. 0,05 MH__| ano

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkousek uvedené na v8ech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zku$ebni laboratofe se protokol

o zkou$ce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Hodnoceni je provedeno dle vyhl. &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a E&etnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna.

Nejistota mé&feni je roz$ifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypoétu celkové nejistoty méfeni.

Neakreditované zkousky jsou u parametru oznaceny *.

Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka
NMH - nejvy$8i mezni hodnota
MH - mezni hodnota
DH - doporu¢ena hodnota

Flexibilita nebyla uplatnéna.

Vedouci zku$ebni laboratofe: Ing. Markéta Dvorackova
Stillerova Lenka Mgr.
9.8.2019

Protokol vyhotovil:
V Chrudimi dne :

/

Ing. Eva Novotna

samostatny analytik
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PROTOKOL O ZKOUSCE & 8499/19
(o méfeni a hodnoceni objemové aktivity radonu 222Rn )
Objednatel méfeni: Obec Stiezimif
Strezimif &.p. 110
25787 Stiezimif
Dodavatel pitné vody: Obec Stiezimif
Strezimir ¢.p. 110
25787 Strezimif
ICO: 00232777
Identifikacni (idaje vodovodu: Obec Stiezimir
ICO: 00232777
ZpUsob zasobovani: hromadné
Cislo vzorku: 13699
Vzorek odebral: Simek Vaclav
Datum odbéru : 25.7.2019 Cas odbéru: 11:15
ZpUsob odbéru: akreditovany dle SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)
Vzorky pfijaty dne: 26.7.2019
Druh vody: voda pitna z podzemniho zdroje l:Jprava vody: bez Upravy
Uprava vzorku: nebyla provedena
Mé&feni: Metodika dle Doporuéeni SUJB
Datum méreni: 26.7.2019 Cas: 11:15 Méfil: Dobias Petr ing., Ph.D.
Misto odbéru: Oznaceni vzorku: Popis vzorku:
Bonkovice, RD &.p. 4 RD ¢€.p. 4 vodovodni baterie v kuchyni
Pouzité metody zkouseni
Zkouska A/N Identifikace metody
SOP Norma Princip méreni
Objemova aktivita 222Rn A SOP -50 |CSN 75 7624, zména Z1 | scintila&ni spektrometrie
zafeni gama
Vysledek rozboru
Ukazatel Jednotka| Hodnota Nejistota méreni Nejmensi vyznamna

(Bg/l) aktivita (Bg/l)

Objemova aktivita 222Rn Bql/l 14 5 12
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Porovnani naméfené hodnoty s nejvy$si pfipustnou hodnotou a referenéni urovni objemové aktivity
222Rn v pitné vodé pro vefejnou potiebu a dodavani balené vody na trh dle vyhlasky €. 422/2016 Sb:

Objemova aktivita radonu neprevysuije referenéni troveri 100 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Metodika:  Stanoveni objemové aktivity radonu ve vzorku bylo provedeno metodou scintilaéni spektrometrie
zafeni gama s pouzitim laboratorniho méficiho pfistroje JKA 300, vyr. ¢islo 0058, vyrobce
EMPOS s.r.0., detekéni jednotka NKG 312.

Osvéde&eni: 1. Povoleni k méreni a hoc,lnoceni objemové aktivity radonu ve vodé \{ydal SUJB Praha
dne 25.10.2010 pod &.j. SUJB/RCHK/2158/2010, evidenéni &islo u SUJB 210056, platnost
do 31.12.2026

2. Ovéfeni analytického pristroje proved| Cesky metrologicky institut, inspektorat pro ioniza&ni
zareni Praha, uredni znagka &. 3001216, platnost do 31.12.2020.

Vysvétlivky:
A/N akreditovana/neakreditovana zkouska
20z zvlaétni odborna zpusobilost k méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid ve vodach

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na viech listech protokolu se tykaji pouze uvedeného
vzorku a protokol o zkousce nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zku$ebni
laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.

Nejistota mé&Feni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v % nasobeny koeficientem k = 2. Nejistota vzorkovani neni zahrnuta do vypoctu celkové
nejistoty méreni.

Protokol vyhotovil: ~ Stillerova Lenka 'Mgr. \

Za obsah zodpovida drzitel ZOZ: Ing. Petr Dobiés, Ph.D. (//\/“'
Statutarni zastupce: Ing. Eva Novotnd, jednatelka gpole¢nosti
V Chrudimi dne: 29.7.2019 g

\S)
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Hodnoceni PR1977385 obsahu pfirodnich radionuklidd
ve vodé k protokolu o zkousce & PR1977385
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13698 - Bonkovice €.p. 4, 257 91 StfezimiF - Bonkovice.
Okres BeneSov. Rodinny diim. Vodovodni baterie v kuchyni.
Voda s vodovodni sité.

Oznaceni vzorku zadavatelem
(identifikace a misto odbéru vzorku)

Laboratorni ¢islo vzorku PR1977385-001

Identifikace dodavatele vody Obec Stfezimif, Stfezimif €.p. 110, 257 87 Stfezimi. Okres
(nazev, adresa, IC) Benesov. IC: 00 232 777

Puvod a druh hodnocené vody Podzemni dodavana pitna voda.

25.7.2019 v 11:15 odebral - p. V. Simek, Bioanalytika CZ
s.r.o., PiStovy, viz doklad ,Zaznam o odbé&ru vzorku vody
ze dne 25. 7. 2019“,

Datum a c¢as odbéru vzorku
Vzorek odebral (jméno, firma)

Vysledek Roz3ifena Ko Vyhlaska €. 422/2016 Sb., Pfiloha & 27
Ukazatel obsahu nejistota 2 Nejvyssi
» méreni vysledku Referenéni | VySetfovaci
pfirodnich radionuklidi Svboct méreni aU (NM) pfipustnd Sroval Biovels
i U (NM) hodnota

Objemova aktivita 222Rn n/a - Bg/L 300 100 -
Celkové objemova aktivita <0,04 : Bq/L # 4 0,20
alfa
Celkova objemova aktivita
beta nekorigovana na <0,10 - Bq/L - - 0,50
obsah 40K
Indikativni davka <010 - mSv/rok - 0,10 -

Nejistota méFeni (NM) je roz3ifend nejistota U (k = 2) odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti, je vyjadiena ve stejnych
Jjednotkéch jako vysledek méFeni. n/a - neanalyzovano

Hodnoceni vysledku:

Objemova aktivita radonu, 222Rn, nehodnoceno, analyza nepoZadovdna zadavatelem, nicméné

pozadavek na stanoveni 222Rn je na Zaznamu o odb&ru uveden. Vzorek na stanoven 222Rn nebyl
dodan.

Celkova objemova aktivita alfa, nepFevysuje vySetfovaci Groveii 0,20 Bq/L, kterou stanovi vyhlaska
€. 422/2016 Sb.
Celkova objemovd aktivita beta, nepfevysuje vySetfovaci Groveri 0,50 Bg/L, kterou stanovi vyhlaska
€. 422/2016 Sb.

Indikativni davka, nepfevySuje referenéni Grovefi 0,10 mSv/rok, kterou stanovi vyhlaska
€. 422/2016 Sb. s ohledem na to, Ze nejsou prekroCeny vySetfovaci irovné objemovych aktivit alfa
a beta. V tomto pfipadé se poklada referenéni Groven indikativni davky za neprekrocenou.

waanar alenlnhal >
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Celkova objemova aktivita alfa a celkova objemova aktivita beta ve vzorku neprevysuji
vySetiovaci urovné stanovené vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb. Vyhldska o radiacni ochrané
a zabezpeceni radionuklidového zdroje (pfiloha ¢. 27). Vysledky rozboru vyhovuji
z hlediska stanovovanych parametri radiologickym poZadavkiim na pitnou vodu.

Pro celkové posouzeni vody ve smyslu citované vyhlaSky je tfeba posoudit je3té objemovou
aktivitu radionuklidu 222Rn.

Poznamky:

Vysledky méfeni obsahu pfirodnich radionuklidi ve vodé jsou uvedeny v Protokolu
o zkougce & PR1977385. Cislo ,Protokolu o zkousce* je dano ¢islem zakazky. Hodnoceni
provedeno podle Doporuceni SUJB DR-RO-5.1(Rev. 0.0) ,Méfen/ a hodnoceni obsahu
prirodnich radionuklidi v pitné vodé pro verejnou potiebu a v balené vodé®, SUJB Praha,
¢.j. SUJB/0S/19078/2017, listopad 2017.

Ke stanoveni vsech mérenych parametru byla pouZita méridla s platnou konfirmaci resp.
s platnym ovérenim v den provedeni zkousky, coZ Ize na vyZddani jednoznacné doloZit.

Jednotlivé dilci kroky zkousky byly provddény osobami se stalym pracovnim pomérem ve
spolecnosti ALS Czech Republic, s.r.o., které maji k dané zkousce povéreni (tzv. test
operdtora). Jejich jména Ize v pripadé poZadavku jednoznacné doloZit.

Firma ALS Czech Republic, s.r.o. je drzitelem platného Rozhodnuti Statniho Gfadu pro
jadernou bezpecnost ze dne 30. 1. 2018, které ji opraviiuje méfit a hodnotit obsahy
pfirodnich radionuklid( ve vodé (¢.j.: SUJB/OPZ/1306/2018, evidencni Cislo SUJB: 296694,
platnost ,na neurcito").

Opravnéna osoba, uvedena v Protokolu o zkousce, ing. Zdenék Jirdk, je statutarnim
organem, jednatelem, spolecnosti ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfé 336/9

190 00 Praha 9

DIC: CZ 27407551 ALS

Ll

Pracovnik odpovédny za radiochemické analyzy (osoba se ZOZ) Ing. Tomas Bouda, CSc.

V Ceské Lipé dne 9. 8. 2019

(oY Pt R O B g B isalca B obon i waanas alenalahal >



ALS

Protokol o zkousce

Zakazka : PR1977385 Datum vystaveni - 9.8.2019

Zakaznik : BIDANALYTIKA CZ, s.r.o. Laborator : ALS Czech Republic, s.r.o.

Kontakt . Petra Vavfickova Kontakt : Zakaznicky servis

Adresa : Pistovy &p. 820 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysogany

537 01 Chrudim Il Ceska republika 190 00 Ceska Republika

E-mail . petra.vavrickova@bioanalytika.cz E-mail : customer.support@alsglobal.com

Telefon . +420 469681495 Telefon : +420 226 226 228

Projekt . Obec Stfezimif Stranka ‘122

Cislo objednavky  — Datum prijeti vzorkl - 26.7.2019
Cislo nabidky - PR2014BIOCZ-CZ0391

(CZ-123-14-0482)

Misto odbéru | — Datum zkousky : 28.7.2019 - 8.8.2019

Vzorkoval . zékaznik Uroven fizeni . Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt

Poznéamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laborator prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za spravnost odpovida Zkusebni laboratoF &. 1163, akreditovana
CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprévnéné osoby Pozice
Zdenék Jirak Environmental Business Unit
,// ? Manager

L 1163

I s rerre - - - - Se—— an — - T .. 5

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 9.8.2019

Stranka 12272
Zakéazka - PR1977385
Zakaznik - BIOANALYTIKA CZ, s.r.0. ALS
Vysledky zkousek
Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku | 13698 - Bonkovice, — -_—
RD &.p. 4
Identifikace vzorku PR1977385-001 - -
Datum odbéru/¢as odbéru 25.7.2019 11:15 ——-- -
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
010 ara )‘)n.\g ¥
celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 Ba/l <0.04 - - s - -
celkova objemova aktivita beta W-GBA-PRO 0.10 Ba/l <0.10 — f— it s o

Pokud zakaznik neuvede datum a &as odbé&ru vzorku, laboratoi uvede jako datum odbé&ru datum pfijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zéavorce
Pokud je Gas vzorkovani uveden 0:00 znamend to, 2e zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl &as vzorkovani. Nejistota je roz§ifena nejistota méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Piehled zkusebnich metod

Analytické metody [ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Ceské Republika 470 01

W-GAA-SCI CSN 75 7611 kap. 4 Stanoveni celkové objemové aktivity alfa méfenim smési odparku se scintilatorem ZnS(Ag).

W-GBA-PRO CZ_SOP_D06_07_361 (CSN 757612, CSN EN ISO 9697 Doporuceni SUJB ,Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich

radionuklidi v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vodé, DR-RO-5.1(Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkov
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionélnim detektorem a stanoveni celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 vypoétem z naméfenych hodnot.

Symbol “* u metody zna&i neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydavé neakreditované vysledky, je tato
skuteénost uvedena na titulni stran& tohoto protokolu v oddilu ,Poznédmky“. Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodavky, je

misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.
ZpUsob vypo&tu sumaénich parametr je k dispozici na vyzadani v zékaznickém servisu.

Right Solutions * Right Partner www.alsglobal.cz



