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Zadavatel zkousek: Obec Strezimir
Adresa: Obec Strezimir

Stfezimir ¢.p. 110
25787 Strezimif

Kontaktni tdaje: Bc. Milos Jelinek, 739 077 908, obec@strezimir.cz,
obecstrezimir@seznam.cz

Zakazka: Pravidelna kontrola kvality pitné vody z vef. vodovodu

Cislo objednavky: 245/2009

Cislo vzorku/rok: 20289/2021

Vzorek odebral: Jirousek Petr

Metoda odbéru vzorku: SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)

Typ vzorku: prosty (bodovy) vzorek

Plan vzorkovani ze dne: 18.10.2021

Datum pfijmu vzorku: 9.11.2021

Datum provedeni zkouSek: 9.11.2021 -18.11.2021

Matrice vzorku: voda pitna

Misto odbéru vzorku: StfezimiF, nadrazi - kancelar

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzorkd uvedenych
na tomto protokolu a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratore
se protokol o zkouSce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Nejistota méreni (NM) je definovana jako rozSifena nejistota na hladiné vyznamnosti pfiblizné 95 % s koeficientem
rozSifeni k = 2.

Schvalil:

Ing. Markéta Dvorackova, vedouci zkuSebni laborator

V Chrudimi dne: 19.11.2021
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Vysledky zkouSek
Cislo vzorku: 20289
Oznaceni vzorku: Stfezimif nadrazi
Popis vzorku: vodovodni baterie v kancelafi
Matrice vzorku: voda pitna
ZacCatek odbéru vzorku - datum, €as: 9.11.2021 09:25
Konec aodbéru vzorku - datum, ¢as: neuvedena
Mikrobiologicky a biologicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek Zkus. metoda Limit. Typ
hodnota | limitu
E. coli met. membran. filtr KTJ/100 ml 0 SOP - 311 0 NMH
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 1 SOP - 306 200 DH
Koliformni baktérie met. membran. filtr(l KTJ/100 ml 0 SOP - 311 0 MH
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 1 SOP - 306 40 DH
Chemicky rozbor
Parametr Jednotka Vysledek ZKkuS. metoda NM Limit. Typ Vyh.
hodnota limitu
pH Neuréena 6,8 SOP-10B 0,2 6,5-9,5 MH ano
Konduktivita mS/m 40 SOP-12A 10% 125 MH ano
Chlor volny mg/| 0,22 SOP-03A 15% 0,3 MH ano
Amonné ionty (NH4) mgl/l <0,1 SOP - 23 0,5 MH ano
spektrofotometricky
Dusitany (NO2) mg/| <0,1 SOP - 24 0,5 NMH ano
Dusi¢nany (NO3) mg/l 7,48 SOP - 26 15% 50 NMH ano
Barva vody mg/l Pt <5 SOP - 55 20 MH ano
Zakal vody zF (n) 0,36 SOP-09 A 10% 5 MH ano
Pach prijatelny SOP - 05 prijatelny ano
Chut prijatelna SOP - 05 prijatelna ano
Celkovy org. vazany uhlik (TOC) mg/| <0,5 SOP - 79 5,00 MH ano
Teplota °C 14,3 SOP - 01 0,1
Zelezo celk. (Fe) mg/l 0,042 SOP - 113 0,2 MH ano
Mangan (Mn) mgl/l 0,003 SOP - 113 0,05 MH ano
Konec vysledkové asti protokolu o zkouSce
Pouzité metody zkouSeni
Misto
Metoda AIN Identifikace metody provedeni
zkousky
SOP - 55 A CSN EN ISO 7887 - metoda C 2
SOP - 311 A CSN EN ISO 9308-1 2
SOP-12A A CSN EN 27888 2
SOP-09 A A Metodika firmy HACH 2
SOP - 23 A | CSNISO 7150-1, Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani, VSCHT Praha 2009 2
SOP - 24 A | CSNEN 26777 2
SOP - 26 A Horakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.: Chemické a fyzikalni metody 2
analyzy vod, Praha 1986
SOP - 05 A | CSNEN 1622, CSN 75 7340 2
SOP-10B A CSN ISO 10523 1
SOP - 306 A CSN EN ISO 6222 2
SOP - 113 A | CSNENISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2 2
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Misto
Metoda AIN Identifikace metody provedeni
zkousky
SOP - 01 A | CSN 757342 1
SOP - 79 A | CSNEN 1484 2
SOP-03A A Aplikaéni listy firmy HACH 1
Vysvétlivky:

A/N  Akreditovana/neakreditovana zkouska
NM  Nejistota méfeni

KTJ Kolonie tvorici jednotku

NMH NejvySsi mezni hodnota

MH  Mezni hodnota

DH  Doporuc¢ena hodnota

Hodnoceni je provedeno dle vyhlasky €. 252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a
teplou vodu a €etnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.

Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna
Udaje poskytnuté zakaznikem: nejsou
Misto provedeni zkousky:

1. Terénni méreni
2. Laboratof Chrudim, PiStovy 820, 537 01 Chrudim

Konec protokolu o zkouSce
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