BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Laborator Chrudim, zkusebni laboratoF ¢. 1012, akreditovana CIA ;%E
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 7//@5 o
537 01 Chrudim, Pistovy 820 e L1012
Listz1/56
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢ 6280/19

Vzorek ke zkouseni predklada : Obec Strezimir

Strezimir €.p. 110

25787 Stiezimif
Zakazka :
Cislo vzorku : 8777 Datum odbéru : 14.5.2019 15:25
Vzorek odebral :  JirouSek Petr
Vzorky prijaty dne : 15.5.2019

Datum provedeni zkousek : 15.5. - 10.6.2019
Material : voda pitna

Zplisob odbéru : akreditovany dle SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)

Misto odbéru Oznaceni vzorku Popis vzorku

Bonkovice, RD €.p. 26 Bonkovice &.p. 26 kuchyrika - diez, vytokovy kohout

+ Pesticidy Stredocesky

Pouzité metody zkouseni

Zkouska A/N Identifikace metody FRA

Abioseston A SOP - 316 CSN 757713

Barva vody spektrofotometricky | A SOP - 55 CSN EN ISO 7887 - metoda C

Bromi¢nany A subdodavka ALS Laboratory Group Praha

Ca, Mg metodou AAS, A SOP - 41 CSN ISO 7980, zména Z1

dopocet tvrdosti vody

Dopocet A dopocet z namérenych hodnot

E. coli a koliformni baktérie - A CSN EN ISO CSN EN ISO 9308-1:2015

desinfikovana voda 9308-1:2015

Fluoridy (ISE) A SOP - 18 CSN ISO 10359, ¢ast 1

Hg A SOP - 47 CSN 75 7440

Chloridy titracné dle Mohra A SOP - 34 CSN 1SO 9297

Chloritany, chloreénany A subdodavka ALS Laboratory Group Praha

ICP/OES - voda A SOP - 101 CSN EN ISO 11885, manuél pfistroje
ICPE - 9000

Intestinalni enterokoky met. A CSN EN ISO CSN EN ISO 7899-2

membranové filtrace 7899-2

Konduktivita - méreni v A SOP-12A CSN EN 27888

laboratofi

Kovy AAS plamen - voda A SOP - 41 CSN EN ISO 5961, CSN 1SO 7980,
zména Z1, CSN EN 1SO 8288, CSN 75
7400, CSN EN 1233

Kovy AAS-ETA vody A SOP - 44 CSN EN ISO 5961, CSN EN ISO 15586

Kyanidy veskeré a volné A SOP - 31 CSN ISO 6703, &ast 1:1995, CSN I1SO

spektrofotometricky 6703, ¢ast 2, CSN 75 7415

Méreni zakalu - v laboratori A SOP-09 A Metodika firmy HACH

Mikroskopicky obraz A SOP - 317 CSN 757712

NH3, NH4, N-NH4 A SOP - 23 CSN 1SO 7150-1, zména Z1

spektrofotometrie Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani,
VSCHT Praha 2009

NO2, N-NO2 A SOP - 24 CSN EN 26777

spektrofotometricky
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Zkouska A/N Identifikace metody FRA

NO3 spektrofotometricky v UV | A SOP - 26 Horakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.:

oblasti Chemické a fyzikalni metody analyzy

vod, Praha 1986

Pach a chut A SOP - 05 CSN EN 1622, TNV 75 7340

Pesticidy metodou LCMS A subdodavka ALS Laboratory Group, Praha

(ALS Laboratory Group)

pH potenciometricky - méfeni A SOP-10B CSN ISO 10523 + zména Z1

na misté odbéru

Poéty kolonii 22°C, 36°C A CSN EN IS0 6222 | €SN EN ISO 6222

Polycykl. arom. uhlovodiky A SOP -74 CSN EN ISO 17993, CSN 75 7554
PAU) ve vodé - HPLC

Sirany - titraéné dusiénanem A SOP - 36 CSN 75 7477, oprava 1

olovnatym

Sodik, draslik metodou A SOP - 48 CSN ISO 9964-3, CSN 75 7358
lamenové emise

Teplota A SOP - 01 CSN 75 7342

TOC/DOC ve vodach A SOP - 79 CSN EN 1484

TOL head space GCMS - vody |A SOP - 63 CSN EN ISO 10301, CSN 75 7550

uran A subdodavka ALS Laboratory Group Praha

Volny, celkovy a vazany chlér A SOP-03 A Aplikaéni listy firmy HACH

Zivé organismy A SOP - 317 CSN 757712

Vysledek rozboru

Mikrobiologické ukazatele

Ukazatel Jednotka Hodnota | Zku$eb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhov

Intestinalni enterokoky KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 NMH -
7899-2 )

Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP - 317 : max. 0 MH 5

Abioseston % 1 SOP - 316 - max. 5 MH -

Pocet organismu jedinci/ml 0 SOP - 317 - max. 50 MH -

E. coli met. membran. KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 NMH &

filtr 9308-1:2015

Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 43 CSN EN ISO - max. 200 DH -
6222

Koliformni baktérie met. KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 MH -

membran. filtrd 9308-1:2015 -

Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 28 CSNEN ISO - max. 40 DH -
6222

Chemické ukazatele

Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkus$eb. metoda| Nejist. | Limit. hodn. [ Typ lim.| Vyhov

pH Neuréena 6,5 SOP-10B 0,2 6,5-95 MH ano

Konduktivita mS/m 29 SOP-12A 10 % | max. 125 MH ano

Chlor volny mg/l 0,3 SOP-03 A 15% |-

Amonné ionty (NH4) ] mg/| <0,1 SOP - 23 - max. 0,5 MH ano

spektrofotometricky 2 ‘, B

Dusitany (NO2) mg/| <0,1 SOP - 24 - max. 0,5 NMH | ano

Dusi¢nany (NO3) mg/| 112 SOP-26 15 % | max. 50 NMH | ne

Chloridy mg/l 13 SOP - 34 20 % | max. 100 MH ano

Sirany e st kg mg/| <15 SOP - 36 - | max. 250 MH ano

Fluoridy mg/| <0,1 SOP - 18 - | max. 1,5 NMH | ano

Barva vody mg/l Pt <5 SOP - 55 - max. 20 MH ano

Zakakvoay: i o o zF (n) 0,54 |SOP-09A  [10% |max.5 MH ano
Paeh- pfijatelny | SOP - 05 e
Chut prijatelnd | SOP - 05 3 -
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Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhov|
Suma Ca + Mg (tvrdost mmol/I 0,96 SOP - 41 15% |2,0-35 DH ne
vody)
Kyanidy veskeré mg/| <0,005 SOP-31 " - max. 0,05 NMH | ano
Celkovy org. vazany uhlik mgl/l 1,36 SOP - 79 10 % | max. 5,00 MH ano
(TOC)
Bromi¢nany ug/l <5 subdodavka - max. 10 NMH | ano
Chloritany ug/l <10 subdodavka - max. 200,0 | NMH | ano
Chlore¢nany ug/l 223 subdodavka - max. 200 NMH | ne
Teplota °C 11,2 SOP - 01 0,1 -
Stiibro (Ag) mg/l | <0,003 SOP - 101 - max. 0,05 NMH | ano
Hlinik (Al) mg/| <0,05 SOP - 101 - max.0,2 | MH ano
Arzen (As) G mg/| <0,005 SOP - 101 - max. 0,01 NMH | ano
Bor (B) mg/I <0,05 SOP - 101 - max. 1 NMH | ano
Berylium (Be) mg/| <0,0005 | SOP - 101 - max. 0,002 NMH | ano
Kadmium (Cd) mg/l <0,0005 | SOP -101 - max. 0,005 | NMH | ano
Chrém celk. (Cr) mg/l <0,002 SOP - 101 - max. 0,05 NMH | ano
Méd (Cu) mg/| 0,018 SOP - 101 15% | max. 1 NMH | ano
Zelezo celk. (Fe) mg/l <0,01 SOP - 101 Z max. 0,2 MH | ano
Mangan (Mn) mg/| 0,0025 SOP - 101 10% | max. 0,05 MH ano
Nikl (Ni) mg/l 0,0075 SOP - 101 15% | max. 0,02 NMH | ano
Olovo (Pb) mg/| <0,01 SOP - 101 - max. 0,01 NMH | ano
Rtut mg/l <0,0002 | SOP -47 - max. 0,001 NMH | ano
Antimon mg/| <0,004 SOP -44 - max. 0,005 NMH | ano
Selen mg/l <0,002 SOP - 44 - max. 0,01 NMH | ano
Vapnik mg/l 22 SOP - 41 15 % | 40 - 80 DH ne
Hor¢ik mg/l 10 SOP - 41 15% 20 - 30 DH ne
Sodik mg/! 9.1 SOP - 48 15% max. 200 MH ano
Benzo/b/fluoranthen *** ug/l <0,002 SOP - 74 - -
Benzo/k/fluoranthen *** ug/l <0,002 SOP - 74 - -
Benzo/a/pyren *** ug/l <0,002 SOP - 74 - max. 0,010 | NMH | ano
Benzo/ghi/perylen *** ug/l <0,005 SOP - 74 - -
Indeno(1,2,3-cd)pyren *** ug/l <0,005 SOP - 74 - -
Polycyklické aromatické pg/l <0,01 SOP - 74 - max. 0,10 NMH | ano
uhlovodiky - suma
Benzen ug/l <0,5 SOP - 63 - max. 1 NMH | ano
1,1,2-trichlorethen (TCE) ug/l <0,1 SOP - 63 |- max. 10 NMH | ano
1,1,2,2-tetrachlorethen pg/l <0,1 SOP - 63 - max. 10 NMH | ano
(PCE)
1,2-dichlorethan ug/l <1 SOP - 63 - max. 3 NMH | ano
Chloroform ug/l 11,9 SOP - 63 15 % | max. 30 MH ano
Trihalomethany ug/l 17,1 SOP - 63 30 % | max. 100 NMH | ano
Acetochlor ESA + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Acetochlor OA + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Alachlor ESA ug/l <0,02 subdodavka - max. 1 NMH | ano
Alachlor OA ug/l <0,02 subdodavka - max. 1 NMH | ano
Metolachlor ESA ug/l <0,02 subdodavka - max. 6 NMH | ano
Metolachlor OA ug/l <0,03 subdodavka - max. 6 NMH | ano
Metazachlor ESA ug/l 476 subdodavka - max. 5 NMH | ano
Metazachlor OA ug/l 0,194 subdodavka - max. 5 NMH | ano
Chloridazone-desphenyl- ug/l <0,03 subdodavka - max. 6 NMH | ano
Chloridazon-methyl pg/l <0,05 subdodavka - max. 6 NMH | ano
desphenyl
Atrazin - desethyl + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Atrazin - desisopropyl + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Terbutylazin - desethyl + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Terbutylazin - hydroxy + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Metribuzin, desamino- + ug/l <0.01 subdodavka - max. 0.1 NMH | ano
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Ukazatel ; Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist. | Limit. hodn. [ Typ lim.| Vyhov
Chlortoluron, desmethyl- + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Isoproturon, desmethyl- + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Isoproturon, Mg/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
monodesmethyl- +
terbutylazin-desethyl-2-hyd ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
roxy +
Glyfosat + g/l <0,05 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
AMPA + ug/l <0,05 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Acetochlor + ug/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Alachlor + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Atrazin + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Atrazin-2-hydroxy- g/l <0,01 subdodavka - max. 2 NMH | ano
Azoxystrobin + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Bentazon + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Boscalid + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Chloridazone + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Chlorpyrifos + Hg/l <0,005 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Chlortoluron + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Clomazone + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Dicamba + ug/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Cyproconazole + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Diflufenican + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Difenoconazole + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Dikvat dibromid + ua/l <0,05 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Dimethenamid + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Dimethachlor + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Dimethoat + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Epoxiconazole + ug/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Ethofumesate + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Fenpropidin + g/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Fluroxypyr + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Hexazinon + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Chlormequat + ug/l <0,05 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Isoproturon + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Linuron + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
MCPA + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
MCPP + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Metamitron + yg/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Metazachlor + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
S-Metolachlor + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Metribuzin + ug/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Napropamid + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Pendimethalin + ug/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Prochloraz + ug/l <0,02 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Propiconazole + ugll <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Prothioconazol + ug/l <0,05 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Spiroxamine + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Tebuconazole + g/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Terbuthylazin + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Thiophanate - methyl + g/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
2,4-D + Mg/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
2,4-DP (dichlorprop) + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Clopyralid + ug/l <0,03 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Quinmerac + ug/l <0,01 subdodavka - max. 0,1 NMH | ano
Pesticidni latky celkem ug/l <0,05 - max. 0,5 NMH | ano
Uran ug/l 8 subdodavka - max. 15 NMH | ano
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***Ozna&ené latky jsou zahrnuty do sumy polycyklické aromatické uhlovodiky.
+ Oznacené latky jsou zahrnuty do sumy pesticidnich latek.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na viech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zku$ebni laboratofe se protokol
o zkousce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Hodnoceni je provedeno dle vyhl. & 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou
vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna.

Nejistota mé&feni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypoctu celkové nejistoty méreni.
Neakreditované zkou$ky jsou u parametru oznaceny *.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka
NMH - nejvy$8i mezni hodnota
MH - mezni hodnota
DH - doporu¢ena hodnota
Flexibilita nebyla uplatnéna.

4

Vedouci zkusebni laboratore: Ing. Markéta Dvorackova Mgr. Lenka Stillerova
Protokol vyhotovil: Stillerova Lenka Mgr. samostatny analytik
V Chrudimidne :  12.6.2019
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